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1 3 4 652Campo solar

Fusibles

Pin 1

Pin 2

Pin 3

Los colores pueden variar,
simplemente conectar las 3 fases
a los pines 1,2 y 3 como se desee

Bomba trifásica 220V o 380V



1 3 4 652Campo solar

Fusibles

Sin conectar al variador

Neutro al pin 2

Línea al pin 3

Los colores pueden variar,
utilizar polímetro para hallar línea y neutro 

(contactar con INVT – Ibérica para esto)
Bomba monofásica
con condensador

Condensador

Parámetro P04.34 = 10



1 3 4 652Campo solar

Fusibles

Al pin 1 

Neutro al pin 2

Línea al pin 3

Los colores pueden variar,
utilizar polímetro para hallar línea y neutro 

(contactar con INVT – Ibérica para esto)
Bomba monofásica

sin condensador

Parámetro P04.34 = 11
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